
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, г. Красноярск, проспект Мира, дом 68, тел. 23-44-60, ond@mchskrsk.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району 
663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8й, тел. 2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 20/1/1-6
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот­
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению ’’Уральский
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
__________________________________ детский сад "Одуванчик"__________________________________

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района 
Красноярского края по пожарному надзору М.Б. Дрокиной от 02 марта 2020 года №20, ст. 6, 6.1 Фе­
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09.30 часов 
до 11.30 часов 11.03.2020 года, с 11.00 часов до 12.00 часов 17.03.2020 года, проведена плановая про­
верка заместителем главного государственного инспектора Рыбинского района по пожарному 
надзору Волчковой Оксаной Викторовной; здания и помещений МБДОУ "Уральский детский сад 
"Одуванчик”, расположенных по адресу: поселок Урал, улица Первомайская, 4, 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государ­
ственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, ор­

гана власти, органа местного самоуправления)
совместно с. заведующим "Уральский детским садом "Одуванчик" Матусан Ириной Николаевной 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:________________________________ ___________________________________________________

№
предпи­

сания

Вид нарушений требований пожарной без­
опасности, с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нарушены

Срок устра­
нения нару­
шения тре­
бования по­
жарной без­
опасности

20/1/1 Из помещения детской группы 
«Родничок» в здании МБДОУ 
«Уральский детский сад «Одуван­
чик» отсутствует второй эвакуаци­
онный выход 
(п. 1.6 проверочного листа).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Фе­
дерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за-
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коном «О техническом регулировании», 
и пожарный риск не превышает допу­
стимых значений, установленных насто­
ящим Федеральным законом;
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Фе­
дерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности» Устанав­
ливает более высокие требования пожар­
ной безопасности, чем требования, дей­
ствовавшие до дня вступления в силу со­
ответствующих положений настоящего 
федерального закона, в отношении объ­
ектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная докумен­
тация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу со­
ответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ра­
нее действовавшие требования...
В соответствии с частью 1 части 89 Фе­
дерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности»: 
Эвакуационные пути в зданиях и соору­
жениях и выходы из зданий и сооруже­
ний должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 
путей и выходов производится без учета 
применяемых в них средств пожароту­
шения.
В соответствии с пунктом 5.2.12 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожар­
ной защиты. Эвакуационные пути и вы­
ходы»: На объектах защиты запрещается: 
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназна­
ченные для одновременного пребывания 
более 10 человек, что не противоречит 
требованиям пункта 6.12* СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» от 1 января 1998 года:
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь:
Помещения класса Ф 1.1, предназначен­
ные для одновременного пребывания бо­
лее 10 человек.

20/1/2 Из помещения детской группы «Ка­
пелька» в здании МБДОУ «Ураль­
ский детский сад «Одуванчик» от­
сутствует второй эвакуационный

В соответствии с частью 1 статьи 6 Фе­
дерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности» Пожарная
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/ выход (п. 1.6 проверочного листа). безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за­
коном «О техническом регулировании», 
и пожарный риск не превышает допу­
стимых значений, установленных насто­
ящим Федеральным законом;
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Фе­
дерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности» Устанав­
ливает более высокие требования пожар­
ной безопасности, чем требования, дей­
ствовавшие до дня вступления в силу со­
ответствующих положений настоящего 
федерального закона, в отношении объ­
ектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная докумен­
тация, на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу со­
ответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ра­
нее действовавшие требования...
В соответствии с частью 1 части 89 Фе­
дерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности»: 
Эвакуационные пути в зданиях и соору­
жениях и выходы из зданий и сооруже­
ний должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 
путей и выходов производится без учета 
применяемых в них средств пожароту­
шения.
В соответствии с пунктом 5.2.12 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожар­
ной защиты. Эвакуационные пути и вы­
ходы»: На объектах защиты запрещается: 
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназна­
ченные для одновременного пребывания 
более 10 человек, что не противоречит 
требованиям пункта 6.12* СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» от 1 января 1998 года:
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь:
Помещения класса Ф 1.1, предназначен-
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ные для одновременного пребывания бо­
лее 10 человек.

20/1/3 На здании МБДОУ «Уральский дет­
ский сад «Одуванчик» отсутствует 
указатель с четко нанесенными 
цифрами расстояния до месторас­
положения ближайшего наружного 
противопожарного водоснабжения 
(п. 69 проверочного листа).

В соответствии с частью 1 статья 6 ФЗ № 
123 «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении 
одного из следующих условий:
1 ) в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за­
коном "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допусти­
мых значений, установленных настоя­
щим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за­
коном "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожар­
ной безопасности.
В соответствии с пунктом 55 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановле­
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 "О противопожарном режиме": 
Направление движения к пожарным гид­
рантам и резервуарам, являющимся ис­
точником противопожарного водоснаб­
жения, должно обозначаться указателями 
с четко нанесенными цифрами расстоя­
ния до их месторасположения.

01.10.2020

20/1/4 Помещения различных классов 
функциональной пожарной опасно­
сти помещение детского сада (Ф 
1.1) и пищеблок (Ф 5.1) не разделе­
ны между собой противопожарны­
ми преградами с требуемым преде­
лом огнестойкости 
(п. 1.6 проверочного листа).

В соответствии с частью 1 статья 6 ФЗ № 
123 «Технический регламент о требова­
ниях пожарной безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении 
одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за­
коном «О техническом регулировании», 
и пожарный риск не превышает допусти­
мых значений, установленных настоя­
щим Федеральным законом;
2 )  в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня-

01.03.2021
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тыми в соответствии с Федеральным за­
коном «О техническом регулировании», 
и нормативными документами по пожар­
ной безопасности.
Пункт 4 статья 4 ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной без­
опасности».
Устанавливает более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объ­
ектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная докумен­
тация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу со­
ответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования....
В соответствии с частью 1 статьи 88 ФЗ 
№ 123«Технический регламент о требо­
ваниях пожарной безопасности». 
Требования к ограничению распростра­
нения пожара в зданиях, сооружениях, 
пожарных отсеках:
1)Части зданий, сооружений, пожарных 
отсеков, а также помещения различных 
классов функциональной пожарной опас­
ности должны быть разделены между со­
бой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости 
и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными пре­
градами. Требования к таким ограждаю­
щим конструкциям и типам противопо­
жарных преград устанавливаются с уче­
том классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожар­
ной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опас­
ности здания, сооружения, пожарного 
отсека.



Таблица 24
Пределы огнестойкости заполнения проемов 

в противопожарных преградах

Наименование элементов заполнения Тип заполнения 
проемов в проти 

вопожарных 
преградах

Предел огнестойкости

Д в е р и  (з а  и с к л ю ч е н и е м  д в е р е й  с  о с т е к - 1 0 6 0

п е н и е м  б о л е е  2 5  п р о ц е н т о в  и  д ы м о га з о -  
н е п р о н и ц а е м ы х  д в е р е й ) , в о р о т а , л ю к и . 2 E I3 0

к л а п а н ы , ш т о р ы  и  э к р а н ы 3 E I1 5

Д в е р и  с  о с т е к л е н и е м  б о л е е  2 5  п р о ц е н ­

т о в
1 E IW 6 0

2 E IW 3 0

3 E IW 1 5

Д ы м о г а з о н е п р о н и ц а е м ы е  д в е р и  ( з а  
и с к л ю ч е н и е м  д в е р е й  с  о с т е к л е н и е м  
б о л е е  2 5  п р о ц е н т о в )

1 E IS 6 0

2 E IS 3 0

3 E IS 1 5

Д ы м о га з о и е п р о и и ц а е м ы е  д в е р и  с  о сте к - 
п е н и е м  б о л е е  2 5  п р о ц е н т о в ,  ш т о р ы  и 
э к р а н ы

1 E IW S 6 0

2 E IW S 3 0

3 E IW S 1 5

Д в е р и  ш а х т  л и ф т о в 2 E I3 0  (в  з д а н и я х  в ы с о т о й  н е  

б о л е е  2 8  м е т р о в  п р е д е л  
01 н е с т о й к о с т и  д в е р е й  ш а х т  

л и ф т о в  п р и н и м а е т с я  £  3 0 )

О кн а 1 Е 6 0

2 ЕЗО

3 Е 15

З а н а в е с ы 1 E I6 0

Пункт 5.2.2.3. СП 4.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты ограничение 
распространения пожара на объектах за­
щиты требования к объемно­
планировочным и конструктивным ре­
шениям.
- Предусматриваемые в составе объектов 
Ф1.1 пищеблоки, предназначенные для 
обслуживания контингента объекта, сле­
дует отделять от основного здания про­
тивопожарными перекрытиями и стенами 
2-го типа. При этом для указанных по­
мещений, размещаемых в пределах одно­
го этажа, допускается вместо стен 2-го 
типа устройство противопожарных пере­
городок 1-го типа, что не противоречит 
требованиям пункта 7.4 СниП 21-01- 
97* « Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» Части зданий и помещения 
различных классов функциональной по­
жарной опасности должны быть разделе­
ны между собой ограждающими кон­
струкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктив­
ной пожарной опасности или противопо­
жарными преградами. При этом требова­
ния к таким ограждающим конструкциям 
и типам противопожарных преград уста­
навливаются с учетом функциональной 
пожарной опасности помещений, вели­
чины пожарной нагрузки, степени огне­
стойкости и класса конструктивной по­
жарной опасности здания.
Пункта 1.1 СниП 21-01-97* « Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 
Настоящие нормы и правила устанавли-

6



вают общие требования противопожар­
ной защиты помещений, зданий и других 
строительных сооружений (далее -  зда­
ний) на всех этапах их создания и экс­
плуатации, а также пожарно­
техническую классификацию зданий, их 
элементов и частей, помещений, строи­
тельных конструкций и материалов.

20/1/5 Помещения различных классов 
функциональной пожарной опасно­
сти, помещения МБДОУ «Ураль­
ский детский сад «Одуванчик» (Ф 
5.1) и складское помещение (Ф 5.2) 
не разделены между собой проти­
вопожарными преградами с требуе­
мым пределом огнестойкости 
(п. 1.6 проверочного листа).

В соответствии с пунктом частью 1 ста­
тья 6 ФЗ № 123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 
Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении 
одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за­
коном "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допусти­
мых значений, установленных настоя­
щим Федеральным законом;
2 )  в полном объеме выполнены требова­
ния пожарной безопасности, установлен­
ные техническими регламентами, приня­
тыми в соответствии с Федеральным за­
коном "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожар­
ной безопасности.
пункт 4 статья 4 ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной без­
опасности».
Устанавливает более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объ­
ектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная докумен­
тация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу со­
ответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования....
В соответствии с частью 1 статьи 88 ФЗ 
№ 123«Технический регламент о требо­
ваниях пожарной безопасности». 
Требования к ограничению распростра­
нения пожара в зданиях, сооружениях, 
пожарных отсеках:
1) Части зданий, сооружений, пожарных

01.03.2021
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отсеков, а также помещения различных 
классов функциональной пожарной опас­
ности должны быть разделены между со­
бой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости 
и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными пре­
градами. Требования к таким ограждаю­
щим конструкциям и типам противопо­
жарных преград устанавливаются с уче­
том классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожар­
ной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опас­
ности здания, сооружения, пожарного 
отсека.

Таблица 24
Пределы огнестойкости заполнения проемов 

в противопожарных преградах

Наименование элементов заполнения 
проемов в противопожарных преграде*

Тип заполнения 
проемов в проти 

вопожаркых 
преградах

Предел огнестойкости

Д е в р и  (з а  и с к л ю ч е н и е м  д в е р е й  с  о с т е к - 1 E I6 0

п е н и е м  б о л е е  2 5  п р о ц е н т о в  и  д ы м о га з о ­

н е п р о н и ц а е м ы х  д в е р е й ) , в о р о т а , л ю к и .
2 E I3 0

к л а п а н ы , ш т о р ы  и  э к р а н ы 3 Е И  5

Д в е р и  с  о с т е к л е н и е м  б о л е е  2 5  п р о ц е н -  

т о в

1 E1W 60

2 E IW 3 0

3 E IW 1 5

Д ы м о г а з о н е п р о н и ц а е м ы е  д в е р и  ( з а  

и с к л ю ч е н и е м  д в е р е й  с  о с т е к л е н и е м  
б о л е е  2 5  п р о ц е н т о в )

1 E IS 6 0

2 E IS 3 0

3 E 1 S 1 5

Д ы м о га з о н е п р о н и ц а е м ы е  д в е р и  с  о с т е к -  

п е н и е м  б о л е е  2 5  п р о ц е н т о в ,  ш т о р ы  и  

э к р а н ы

1 E IW S 6 0

• 2 E 1 W S 30

3 E 1 W S 15

Д в е р и  ш а х т  л и ф т о в 2 E I3 0  (в  з д а н и я х  в ы с о т о й  не  
б о л е е  2 8  м е т р о в  п р е д е л  

о г н е с т о й к о с т и  д в е р е й  ш а х т  
л и ф т о в  п р и н и м а е т с я  Е 3 0 )

О кн а 1 6 6 0

2 ЕЗО

3 Е 1 5

З а н а в е с ы 1 E I6 0

что не противоречит требованиям пункта 
7.4 СНиП 21-01-97* Части зданий и по­
мещения различных классов функцио­
нальной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждаю­
щими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. При 
этом требования к таким ограждающим 
конструкциям и типам противопожарных 
преград устанавливаются с учетом функ­
циональной пожарной опасности поме­
щений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса кон­
структивной пожарной опасности здания, 
что не противоречит требованиям пункта 
1.1 СНиП 21-01-97* Настоящие нормы и 
правила устанавливают общие требова- 
ния противопожарной защиты помеще-
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нии, здании и других строительных со­
оружений (далее - зданий) на всех этапах 
их создания и эксплуатации, а также по­
жарно-техническую классификацию зда­
ний, их элементов и частей, помещений, 
строительных конструкций и материалов.

20/ 1/6 Дверь эвакуационного выхода 
наружу не обеспечивает возмож­
ность свободного открывания из­
нутри ' без ключа
(п. 96 проверочного листа).

В соответствии с пунктом 35 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановле­
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 "О противопожарном режиме":
Запоры на дверях эвакуационных выхо­
дов должны обеспечивать возможность 
их свободного открывания изнутри без 
ключа, за исключением случаев, устанав­
ливаемых законодательством Российской 
Федерации.____________________________

01.03.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граж­
дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе об­
жаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федераль­
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, админи­
стративную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожар­
ной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру­

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без­

опасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагаетсядщ нанимателей 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Рыбинского
района по пожарному надзору Волчкова О.В._______________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«17» марта 2020 г.

Предписание получил:
Заведующий МБДОУ "Уральский 
детский сад "Одуванчик" Матусан И.Н..
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